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Agrothermie und Kalt Warme Netz (KWN) DOPPELACKER

Verschiedene Kommunale oder
Anwendungslinien dorfliche Infrastruktur

Warmesenke

Warmequelle
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Struktur Pilotanlage Wustenrot
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Hausanschlul$ fur Erdwarmme DOPPELACKER'
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Doppelte Warmemengenmessung DOPPELACKER
&

3

Ragalung
Warmapumps

Hausstation

Eigentumsgrenze

1
Umwilzpumpe Sole,
o o elektrisch geregelt Fj
T

S ——<H <]
o 5

0001 :::::‘ o
e T - H@-D<

Umwilzpumpe Heizung Abrechnungsahler gem. I I N~
Warmepumpe AVBFernwirmeV i : Pufferspeicher
|
|
| R \
| |
1 1 MAG
Primarkreis Sekundarkreis

<«)» WWW.DOPPELACKER.COM



~

Losungsansatze DOPPELACKER

AVBFernwameV und
rechtssichere Warmemengenmessung von Wasser mit Frostschutzbeimischung

Herausforderung:

Wenn der dem Fernwarmeversorgungsunternehmen (FVU) zuerkannten Wahl des Warmetragers nach §4(3)
keine justiziable Melseinrichtung zur Seite gestellt wird und so dem Anspruch des Kunden auf Deckung des
Warmebedarfs unter Nutzung regenerativer Energiequellen nach §3 eine vertragsrechtlich belastbare
Lieferung versagt bleibt, dann sind die angefuhrten Regelungen der AVBFernwarmeV unwirksam.

Losungsvorschlage:

dem FVU wird das Recht auf Lieferung gemald §3 zugesprochen

die Eichpflicht der MelSeinrichtung wird auf zulassige Warmetrager nach §4 Absatz 3 ausgedehnt
fur die rechtsgultige Eichung werden staatlich anerkannte Prufstellen bestimmt

das erforderliche Prufverfahren wird zum Industriestandard entwickelt

bis zur Zuerkennung geeichter Warmemengenzahler fur Wasser-Glykol-Gemische wird eine rechtswirksame
Ubergangsvorschrift als Offnungsklausel nach §18 Absatz 3 erlassen

Angebot:

Nutzung der Pilotanlage zu Feldversuchen fur die Validierung von Forschungsergebnissen der PTB
Braunschweig/Institut Berlin
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Niedriegtemperaturversorgung

als Stromsenke des Virtuellen Kraftwerkes

VHPp )

V|rtual Heat & Power
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Systemebenen Pilotanlage DOPPELACKER

@ Virtuelles Kraftwerk (VHP-ready)
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Steuereinheit - Heat & Power-Matrix DOPPELACKER

Virtuelles Kraftwerk (VHP-ready)
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outside control
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HTML-SQL-Stack

Virtuelles Kraftwerk VHp?{lek
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= Virtual Heat & Power

Laststatus (kummuliert)
Schaltorder
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Mess- und Steuerformulare DOPPELACKER
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